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Trinkwasseruntersuchung

Protokoll-Nummer:
Probenbezeichnung:

07971/25
Trinkwasserqualitit (VA ohne Radioaktivitat)

Eingangs-Datum: 04.09.2025

Probenahme-Daten
Probenahme durch: Alexander Krauss BSc; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor
Probenahmeverfahren: Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; 1SO 5667-5:2006, ONORM EN
1SO 19458:2008)
(Entnahme zur Beurteilung der Wasserqualitit im Versorgungsnetz)
Art der Probenahme: Stichprobe
Ort der Probenahme: Wasserversorgung des Wasserverbandes Lochen-Mattsee-Palting; PN Ubergabeschacht
Wassergenossenschaft Oberhaft - Valentinhaft
Probenahme-Datum: 04.09.2025 Probenahme-Uhrzelt: 10:08
Witterung: "sonnig
Beschaffenheit: Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral
AAgm40D (ONORM M 6620)
3 . I. Leitfihigkelt:
P 10,840,2°C Peooe DINEN 2ene seee;, 528 % 20 pSfem
Labor-Daten
Probengefite: institutseigene Glas- und KunststoffgefaRe
Bearb.-Zeitraum: 04. - 29.09.2025

Die vorliegenden Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchte Prob

die nicht ‘von Mitarbeitern der

Behandlung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die P
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschiieBlich auf den Probenzustand

-Probenahme-Daten” (u.a. zu Probenidentitat, Vor-Ort-
Probenehmer Gbemnittelt, fOr ihre Richtigkeit kann d

e und sind kein allgemeiner Qualitatsnachweis. For Proben,
urg - Labor’) entnommen wurden, ist eine normgerechte
rifstelle nicht gewahrleistet. In solchen Fallen beziehen
bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
aher keine Verantwortung dbernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen

Prifstelle (“Hydrologische Untersuchungsstelle Salzb

naturgemd&n nicht unter die Akkreditierung der Prifstelle.

Die auszugsweige Vervialfaitigung

oder VerSflentlichunp dieses Dokumenta bedarf der achrifilichen Zustimmung der Prifstelle.
Mitglied der £ GBAGROUP
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Indikator- und Para-
Parameter __Einheit Ergebnis Unsicherheit  meterwerte TWV N F
|ch0£\5l\(lgert EN IS0 10523:2012) i g - T 0,24 - 65-95() ‘
8l Leittahigkalt (bel e ! hsiom | 48t £17 000 | |
Fecs? o sz ras T ) o mmoM | 538 | x02 |
S s | 1ss £13 | X
g;;;g}g;*ggg(g%) mmol/ 277 | x0: X
Caonattics - e | e 07 N
pgogencatonst oo | wgr | o s T
| gé%i@g&sgi%@f (Eei 2_54 nm) 10cm unfiltriert N .—91_2 +68
ifcggskglahllg& ﬁgg&g}ionsk. (bei 254 nm) . ma 0,40 +0,03 » -
e ) I B T
s;";:n(g_lrr!lgEaangé Isllg:fsss) ) mg/t | <05 - | 50 '
333 (ONORM EN 1484:2019-04) - c mgA <1 3 ‘ Ll
!‘:cmrzn(gmggws:waa) NH,' mo/ <0,02 . ’ 0.5 () o ! ]
ycgg_? (DIN EN 26777:1893) NO, mg/| o< 0,003 B J 0,1(F) ‘ :
| e o 150 1030z NOs | mo 100 204 | o@ | |
aes Iomen 20 14811:1468) ) Na' | mgl 21 +0,1 200 () |
i gcaolziau(mrx EN ISO 14911:1895) - K mgl <1 - ‘
;ycgz%r:glﬁgmso 14911:1888) Mg* | mgl | 102 04 ‘ “____
% f;':%'&m EN ISO 14511:1985) Ca™ mg/l %4 5 l
{ DINEN ISO 17204-2: 201701 B B | mg 1_ 0014 0,003 1P X
B g;lgo 103041:2000.07 Fo mg/l 1 <015 - 1.5(P) 1A
Ecg.ggfu EN IS0 1030412009 _ cr | mgl 4k £0,2 200 (1)
El:losln?sto1sos1zzoo1-12 ) L mg/ <0,0025 - 0,01 (P) [ X|X]
tgﬁsguwgoﬁﬁogi-gma): 201210 ~ CN mgl | <0005 i 0,05 (P) XX
P ENisOf0saz0n) sof | mgl 7,0 £0,3 250 (1) N
;gluugllgglgzm-z: 2017-01 R Al mg/i <°’91 o — 0.2 (p XX
F%?:{i‘gg e s mg <0001 - 0005() | X X
| DNENISO 172042:201701 As V_l'!lg/l_ i < 0,0005 - 0,01 (P) ) X )f
| i 150 172642 2017 s, Pb mgt | <0001 | - 0,01 (P) X| x|
B o4 | mot | <owm - | oos@) | x|x
gnrﬁ?deo17294-2z 2017-01 - ) cr mg/l <0,001 | - 0,05 (P) X | X
| Eer gosamt gelost, - Fe | mgl | <008 : o2 |
,’,‘;g{ﬁgo 172562 201701 Cu mag/l | 00034 |  +0,0004 2 XX
Mangan gesam gelost W mg | <0gs - o5 | |

Die vorliegenden Prifergebnisse beziehen sich ausschileRlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemainar Qualitatenachwels. Fur Proben, die nicht von Mitarbeitern der Prnfsisnlg

Mydrologische Umersuchungsstelle Salzburg - Labor*

eninommen wurden, ist eine normgerechte Behan,

lung vor Einlarigen in der Profstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die

&‘mfstel_la nicht bgew#hrlséstet In solchen Fallen beziehen sich die berichtatan Umersuchugggergebnisss ausschliefilich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, slle Angaben Im
CY

Abschnitt ,Probenahme-Date

n" (u.a 2u Prabenidentitht, Vor-Ort-Messwerten, Ar, Ort und

inre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung ibernomren werdsn und die angewendsten Verfahren fallen natur%:emals nicht unter die Akireditierung der Priifstells.

Die auszugswelse Vervistfaltigung oder Verdffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der

rfstelle.

tpunki dar Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw. Prabenehmer tbermitiel, far
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Indikator- und Para-

Parameter Einheit . Ergebnis _ Unsicherheit  meterwerte TWV. N F
o s i N mgt  <ouf : @ | X|X

- fe e | <oz |- 0001P) | X| X
Eglﬁlgr'} 180 17264-2: 2017-01 __Sf'_q mg/ E :0'002 ] T 0.01 (P) X | X
[l;'l:laEl:d Eo 1729;_2: 201704 V) mg/l | 0._0003_2 B + 0,00006 0,015 (P) | X | X !
_E_Bgsmz (zl;ﬁsn IS0 6222:1998) KBE/ml nn - 100 1 l |
| ﬁ%ﬁ%ﬁgu 150 6222:1898) = | KBE/mI : n.n. B — __,__?oil)___ ] = :
fgrgrlgzoor(?lg gfl’ég%aoa-nzom ‘jBEnOOmI n.n. B ) oM . ) |

| Emgogg( DIN EN 150 §308-1:2017) | KBEAOOmI  nan. - 0(P) |
E;J;;B‘}'é%ké‘f 150 7805-2:2000) ]l KBE/OOm] n.n. i ;e !
| gmtzrl(gli#m L;?.ge:gl;l;gens ) ‘ KBE/100mI| n.n - oM ’ i

{Eesudomenss aaeupinoss, | keeroom| nn : 00 !

E gﬁgaz%uaz 2014-10 woh <01 . I ) | X|x
o ikeav2 o wdf <0.01 _' 0.1 () _X ‘
el | v <00 - S X[ X
gﬁmﬂ%ﬂgggnthen B | i : <001 I . N ; X X

ez gy paer | | <om S I I
Indene (2 Fcdpyren ~ R X X
Beneiarmpier, - on | <ot P - | oo X X
| Ebormataine posart e | <o : we) X

ﬁﬂgﬂ?}mm ‘ | <01 - _i_)_(

s ethon o <o |- . Ixix
Shromeoraen e e | x %,

| Spoerctomn 40 Lo | <o - XX

| 12 Dichlorethan e < - } 3(P) X! x

_\D,IiNngBIfol;'l-:’g '21014-10 Wl <01 i ) 13 05(P) X i?
gm%'a‘lg;gat!lzeqq4-1o i | <od __ . ___i lx X g
e L L N JX1X

 Sxetizide pream v | 0w | - [ s x|
gis.agm-ss: 2014-09 - poll 1_ <0,03 L R 0.1¢(P) l X | X |

[ _ vt | <o - | o1® X X
§;£%9£E2§w-s-methyl-1,3:5-tr|az|n - ,._.,-"9,’,'_ <003 | . | - _| X . _x !
38Tz prianl TGP W ew . ax
et s ~ o | o |- el x x|
_Q!\?Emw £468: 1987-02 e ‘_ < U-M_ R R (P)_Ji |
Atrazin ) g/l ‘ < 0,03 - 0.1 (P j Z(i i

|_DIN 38407-36: 2014-08

D;: \)nrl'iggenden Prifargebnisse beziehen sich ausschllsflich auf die untersuchte Prabe und sind keln allgemeiner Qualitstsnachwals. Fur Proben, die nicht von Mitarbeitam der Prisfstelle
Hydrologieche ! : d

Untersuchungsstslle Salzburg - Labor® ertnommen wurden, ist eine normgsrechte Behan

lung vor Einlangen in der

Priifstella und aine fristgerechte 8earbeitung durch die

rifstelle nicht gewahrleiste In solchen Falien bexlehen sich die berichteten Untersuchungsergebnissa musschlisBlich auf den Prabenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im

Abschnitt ,Probenahme-Daten® (u.a zu P
ihre Richtigieit karin daher keine Varantwortung Gbermommen werdan und die angewei

robenldentitst, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und
ndeten Verfahran fallan natur,

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Verfentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftiichen Zustimmung der%rﬁfstelle.

itpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber
emalt nicht unter dia Akkreditierung der Prafstelle.

bzw. Probenehmer Cbemittell, fir
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Indikator- und Para-

Parameter . Einheit Ergebnis __ Unsicherheit _ meterwerte TWV.__N _F
Desisopropylatrazin o | <o : x|x |
DR Soi0ts soracy YN B | e | o<oes | x| x|
| O e et ainate - Hgh <0,03 é - 0,1(P) x x|
2_332357"&; 2014-08 i I-lg_/l _ <0,03 - f 0.1 (P) X X
gﬁ%ﬁgﬂez 2014-09 ' kgt <003 S S W— G ks X
| G 6 D1e0n | wgn | <03 - 0.1 (P) x| x|
| e 201400 - B vt | <003 |- 0,1 (P) x; X
5$§Qf§?§gi§nm B gl | <003 E - 01 | X|X
DN 30y 35 20165 ! | <003 | - 0.1 (P) x!x|
| B ssee: 1067-00 | won J <0,000 - 0,03 (F) ’,(i’fé
R ugl! <0,03 ) 0.1 ) x|x
it kel LI , X|X|
SwmehELGSATIes | <o -] x|x
DN S ss Totae o 80266) ugl | <003 - x| x|
B;n;;.ﬂg;a_:s%t:];gggglfonsﬁure (CGA 354742 ugh <0,03 % . | __.!_i | |
| DN Amtrose S48 ugh <003 | - 0,1(P) XX
D o v | <o | - | X x
gj:\lli::;g?-saz 2014-09 i ugh <0,03 - 0,1 (P) X . X |
| e 08 i | uon <0,03 . 01 () x| x
S_Iligfg@g‘&tzowos o koA <0,03 - f 1% XX
OB S 00 von | <003 - we [x|x
gl.yn'ég?es& 201709 - kgl <003 - 0.1(P) X X,
[E&Eﬁgﬁi&; 1997-02 - Wgh | <0008 | . 0.03 (P) | X i X
Ty wot | <0018 - 00 | X x|
i g:ﬁ%?&?zo1§§9 E g/l ’ <003 - 0.1(P) X|x _l
DSy zores I v <0,03 - 0.1() x| x|
it _, L com - e XX
o n,_ e | <om L . o [x X
e ponaor Degmati ) won | <0,03 - X | x
IEhJ"I_Nc SIZQO?-SS: 2014-09 Fel] <0,03 . - 0,1 (P) x| x
gllr? Tottr.a6 201408 | weh | <003 - 0,1 (P) X| X
e et . bt | <003 . 0.1 (P) x| x
Dnaseros oo Y et J__ <003 | - 01 () X|x
E mg?é!t%gzs: 2014-09 pgl | <0,03 - (3:1 ®) X X

Die vorliegenden Prifergebnisse baz-lehan sich ausschtiefdlich auf die untersuchte Probe und slnd kein allgemeiner Qualitatenachwels. FUr Proben, dle nicht von Mitarbeitem der Prixfstelle
S;H_ydrolaglsme Untersuchungsstelle Salzburg - Labor” entnommen wurden, Ist alne normgerechte Behandlung vor Einlangan in der Prifstells und eine fristgerschte Bearbeitung durch die

riifstelle nicht gewahrislstel In soichen Fallen bazichen sich dis berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieRli
Abschnitt ,Probenahme-Daten’ (u.a zu Probenidentitdt, Vor-Ort-Messwerten, Anl, Ort unhd
ihre Richiigkeit kann daher keine Verantwortung Gbemommen werden und die angewsndetan Verfahren fallen naturgen

oitpunkt der Probenahme!

Die auszugsweisa Vervielfaltigung oder Versfenllichung disses Dokuments bedart der schriftlichen Zustimmung der Prirfstalle.

ch auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im
) wurdan durch den Aufiraggeber bzw. Probeneh:

mer Qbermittalt, flr
nak nlcht unter die Akkreditierung der Prifstelle,
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Indikator- und Para-
_Parameter S N Einheit Ergebnis _ Unsicherheit  meterwerteTWY N F_
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Erlduterungen zur Ergebnistabelie:

Spalte ,Ergebnis"

Spalte ,Unsicherheit"

.n.n.“ = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen

«n.b." = nicht bestimmt, Konzentration zu gering

Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).

Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe k.A.": In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherhait bitte direkt bei uns.

Spalte ,N" Die mit .X* markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.
Spalte ,F* Die mit X" markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.
Anmerkungen:

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -

eingehalten.

Der vorliegende Priifbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-Gutachten)

dar.

Die vorliagenden Prifergebnisse beziehen sich ausschiiallich auf die untersuchie Probe und sind kein aligemsiner Qualitatsnachwais. Fr Proben, die nicht von Miterbsiter der Prifstella
SHydruloglsche Untersuchungsstelia Sal - Labor® antnammen wurdsn, ist eine narmgerechte Behandlung vor Einlangen in dor Prifstelle und eine fristgerechie Bearbsitung durch die

rufstelle nicht gawahrlsistet. In salchen Féllen beziehen sich die berichtaten Untarauchu

n
Abschnitt ,Probenahme-Daten® (u.a zu Prabenidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und &?ggnk( dar Probsnahme) wurden durch den Auftraggeber bzw. Probernehmer Gbermitielt, far

ihre Richtigkeit kann

bnisse ausschiieflich auf den Probanzustand bei Einlangen im Laber, alle Angaben im
dahar kelne Verantworlung tbemommen werden und die angewendeten Verfahren fallen nalurgemaf nicht unter die Akkreditierung der Prifstefle.

Die auszugsweise Vervielfaltigung ader Veréffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriffichen Zustimmung der Prifsislle,



Hydralogische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

Prifbericht . pe-0ss1125 07.10.2025

G7.10.2025 - 1:59:20 (EE}

Trinkwasseranalyse
Seite 6 von 6

Indikator- und Para-
_Parameter ) Einheit Ergebnis Unsicherheit  meterwerte TWV N F

/ v
(A4 3\
] J——
Dipl.-Ing. F'?nzﬁéyﬁnger
Abteilungslaiter Mikrobiclogie und Hygiene
fur die akkreditierte Prilfstelle

Dia vorliegenden Prifergebnisse bezighen sich ausschlieBlich auf die untersuchte Probe und sind kein aligemeiner Qualitdtsnachweis, Far Proben, die nicht von Mitarbeitem der Profsteile

gHydrulugische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor* ertnommen wurden, ist eine nermgerechte Behandlung vor Einlangen in der Pritfstalla und eine fristgerechts Bearbsitung durch die
riifstalle nicht pewdhrieisiet. In solchen Fallen beziehen sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieBlich auf den Probenzustand bel Einlangen im Labar, alle Angaben im

Abschnitt .Probenahme-Daten’ (u.a zu Probenidentitét, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunit der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw, Probenenmer Gbermitlelt, fOr

thre Richtigksit kann daher keine Verantwortung Gbermommen werden und dis angewendsten Verfahren fallen naturgemans nicht unter die Akkreditlerung der Prifstells.

Die auszugsweise Vervistfaltigung oder Verdifentlichung dieses Dokumenta bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstella.



